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Приложение Г
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Рис.  Г.1 Габаритные и установочные размеры ТСП и защитных гильз

ТСП

Гильза

Таблица Г.1

Примечание � допускается использование ТСП с другими габаритными и
установочными размерами.
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Приложение Д

Рис. Д.2  Установочные размеры БВИ

Рис. Д.1  Габаритные  размеры БВИ
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Приложение Е

Рис. Е.1 Схема электрическая подключений теплосчетчика ЭСКО-Т
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1- отверстие для доступа к переключателю запрета�разрешения записи
(заклеивается пломбой-наклейкой после проведения поверки
теплосчетчика);

2- пломба поверителя
3- разъем для подключения технологического мастер-ключа;
4- если термометр Т3 не устанавливается, то клеммы 1 � 4 необходимо

замкнуть между собой перемычкой.


