
















59Регуляторы потребления тепловой энергии ЭСКО-РТ-1. Руководство по эксплуатации.

Приложение Л

Схема электрическая подключений варианта ЭСКО-РТ-1Т

Рисунок Л.1
Установка и подключение термодатчиков в зависимости от выбранной 

схемы регулирования производится в соответствии с таблицей Л.1.
Таблица Л.1 

Термодачик
Dt0 Dt1 Dt2 Dt3

Измеряемые 
температуры Тн Т1(см) Т2(обр) Тп
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Приложение М

Чертеж защитной гильзы для термодатчика.

Рисунок M.1


